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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: Gemeinde Allerheiligen bei Wildon Prifbericht Nr.:

Allerheiligen bei Wildon 240 15-3389
8412 Allerheiligen bei Wildon
Bezeichnung der Probe: P3 - HA Feirer Agnes, Obelabil 61
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 19.08.2015
Entnahmeart: Hahnentnahme
Probenehmer: Buchmiiller
Probenlibernahme am: 20.08.2015
Labornummer: 205496
Untersuchungsergebnisse
Routinemdfige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert S:\CA::::;; pwi | pw2 Verfahren
Fdrbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Geschmack, sensorisch ohne SENSORIK
Temperatur °C 19,8 25  |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C pS/cm 687 +/- 18,5 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert 7,16 +/- 0,01 6,5-9,5 |EN ISO 10523
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 [EN1SO 11732
KBE bei 22 °C pro ml 6 100 [ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 4 20 |ONORM ENISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 m| 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 mi 0 0 1SO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entpricht der Trinkwasserverordnung,
BGBI. 304/2001, bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.
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Dipl.Ing.Dr. Harald fchmolzer
nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter
Leiter der Prif- und Inspektionsstelle

Mag. Christa Talaber

Stv. Leiterin der Stelle
Gutachterin nach §73 LMSVG

Ausfertigungsdatum:
27.08.2015

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstdndige Kopien des Originalberichtes.
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